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Магістерська дисертація складається з пояснювальної записки та графічної 
частини. Пояснювальна записка виконана на 92 сторінках формату А4, яка 
включає в себе 25 малюнків, 15 таблиць, 18 джерел використаної літератури, 
презентація містить  слайдів. 9 
В магістерській дисертації розглядається розробка аналізу впливу 
навантажувальної ємності на характеристики спеціалізованого 
високовольтного випрямляча.  
Актуальність теми. Високовольтні джерела живлення все більш широко 
використовуються в електротехнологічних установках (електрофільтри, 
електрофарбування, нанесення порошкових покриттів). Проте розрахунок їх 
режимів виконується наближено, з використанням значних «запасів» по 
параметрах елементів, на приклад ємності кондесаторів. Це призводить до 
збільшення їх вартості, а отже обмежує застосування перспективних 
електротехнологічних установок. В даній роботі на основі розвинутої теорії 
режимів спеціалізованого високовольтного випрямляча з подвоєнням 
напруги, одержані нові результати по впливу навантажувальної ємності на 
характеристики високовольтного джерела живлення.  
Методи, використовувані в магістерській дисертації:  
- методи теорії електричних кіл; 
-методи матиматичного моделювання перехідних процесів; 
-методи побудови систем лінійних та нелінійних рівнянь;  
- методи рішення систем лінійних та нелінійних рівнянь. 
Об’єкт дослідження: спеціалізований високовольтний випрямляч високої 
напруги з лінійним та нелінійним навантаженням. 
Предмет дослідження: вплив навантажувальної ємності на характеристики 
високовольтного випрямляча високої напруги з лінійним та нелінійним 
навантаженням. 
Наукова новизна результатів полягає в тому, що вперше на основі вирішення 
системи рівнянь достовірної математичної моделі одержані наукові 
результати, що показують можливість зменшення значень навантажувальної 
ємності при збереженні показників якості електроенергії в нормованому 
діапазоні. 
Практична цінність проведеної розробки обумовлюється можливістю 
суттєвого зменшення собівартості високовольтних джерел живлення на 
основі спеціалізованого високовольтного випрямляча з подвоєнням напруги. 
Ключові слова: Висока напруга змінного струму, частота 50 Гц, 
високовольтні діоди, зарядна ємність, фільтрова ємність, навантажувальна 
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ОГЛЯД ВИСОКОВОЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ НАПРУГИ 
1.1 Загальне використання генераторів 
 Багато електротехнічних пристроїв і технологічних процесів пов’язано 
з використанням сильних електростатичних полів та енергії постійного 
струму високої напруги. До них належать пристрої прямого прискорення 
заряджених частинок, генератори, призначені для випробування ізоляції 
електроустаткування ЛЕП постійного струму, блоки живлення 
радіотехнічних схем, промислових фільтрів, рентгенівських апаратів і 
томографів, установок магнітоімпульсної обробки металів, електронно-іонної 
технології, зарядних пристроїв ємнісних нагромаджувачів енергії тощо.[1]
 Ми можемо визначати найефективнішу для конкретних цілей схему 
проводячи аналіз слабких та сильних сторін високовольтних пристроїв, 
зокрема високовольтних випрямлячів, ми можемо бачити що на вибір 
елементів, таких як діоди, впливає не тільки значення допустимого струму, 
зворотьньої напруги, на необхідність встановлення обмежувалтних 
резисторів, в залежності від умов їх встановлення, напруги, втрат, роботи у 
схемі небажаного підмагнічення сталі трансформатора, тощо. [1] 
  Розглянемо двотактну схему подвоєння напруги що дає змогу 
отримати симетричну напругу відносно заземленої точки. 
 Постійну високу напругу одeржують з допомогою різноманітних схем 
випрямлення змінної напруги, основними елементами яких є високовольтний 
трансформатор, конденсаторно-діодна група, фільтр вищих гармонік і 
струмообмежувальні резистори. [1] 
Схеми за числом фаз напруги живлення поділяють на одно-, дво-, 
трифазні, і.т.д.; за числом півперіодів змінної напруги, що використовуються, 
– на одно- і двопівперіодні; за співвідношенням між значеннями вихідної і 
вхідної напруги випрямляча – на схеми подвоєння, потроєння, множення. [1] 
Аналізуючи переваги і недоліки випрямних високовольтних пристроїв 
шляхом порівняння однотипних схем (наприклад, подвоєння напруги), слід 
звертати увагу: на вибір діодів не тільки за значенням допустимого прямого 
струму, а й за значенням зворотної напруги; на необхідність встановлення 
струмообмежувальних резисторів; на вибір напруги конденсаторів залежно 
від умов їх роботи у схемі; на можливість небажаного підмагнічування сталі 
трансформатора сталою складовою магнітного потоку; на значення вихідного 
опору схеми і можливість її поєднання з навантаженням; на пульсацію 
вихідної напруги; на можливість заземлення потрібної точки схеми без 
погіршення роботи випробного трансформатора та умов роботи 
навантажувального опору. [1] 
1.2  Схема однопівперіодного випрямляння 
Схема однопівперіодного випрямляння (рис.1) складається з мінімальної 
кількості елементів і входить як складова частина у більшість складніших 
випрямних схем. [1] 
 




Осцилограми напруг у найхарактерніших точках схеми і струму в обмотці 
ВН трансформатора за синусоїдальної форми напруги у точці 1 при роботі 
схеми на навантажувальний опір Rн показано на рис.2. [1] 
 
   а) 
   б) 
 
Рисунок 2 – Осцилограми потенціалів точок 1 і 2 схеми, показаної на рис. 2: а – у режимі 
холостого ходу; б – у навантажувальному режимі [1] 
У режимі холостого ходу (Rн  ) конденсатор С за відсутності  
саморозряду зарядиться до амплітудного значення - напруги на стороні ВН 
(Uм) трансформатора Т (рис.2а). 
Струмообмежувальний опір R вибирають, виходячи з умови R=Uм/Iм , де 
Iм – короткочасно допустимий прямий струм діода V. У навантажувальному 
режимі діод відкритий в інтервалах t2 - t1, коли потенціал анода діода вищий 
за потенціал катода. Падіння напруги на резисторі R перешкоджає зарядці 
конденсатора за час  t2-t1 до напруги Uм. У час, що залишається на протязі 
кожного періоду, діод запертий і конденсатор C розряджається на опір [1] 
навантаження Rн , що призводить до пульсації випрямленої напруги з 
частотою живильної мережі. 
Напруга на діоді у режимі холостого ходу (різниця потенціалів U2-U1, 
рис.2а) пульсує від нуля до 2Uм . Виходячи з цього, зворотна напруга діода 
має перевищувати 2Uм Робочу напругу конденсатора вибирають такою, що 
дорівнює Uм..У навантажувальному режимі сталь магнітопроводу 
підмагнічується сталою складовою магнітного потоку, що слід враховувати 
під час вибору потужності трансформатора. Частота пульсації вихідної 
напруги збігається з частотою мережі. Схема допускає одночасне заземлення 
обмотки ВН трансформатора і навантаження. [1] 
Вихідний опір джерела напруги має бути мінімальним. У протилежному 
разі навантажувальна характеристика Uн = f(Iн) спадає при зростанні сили 
струму навантаження (зменшення Rн). Внутрішнє падіння напруги в 
однопівперіодній випрямній схемі 
 U = Uм – Uср = Uм(1 – Uср/Uм) 









 Рисунок 3 – До визначення внутрішнього падіння напруги у схемі рис. 1[1] 
 
З аналізу кривих рис.3, випливає, що рівність амплітудного значення 
напруги обмотки ВН трансформатора і напруги на навантаженні 
виконується, якщо  RнС   400 та R/Rн   0,0005, де значення Rн наведені в 
[Ом]; С – в  [Ф];  - в [c-1]. На перший погляд здається, що схему 
однопівперіодного випрямляння з ємнісним виходом можна використати як 
джерело пульсуючої напруги, якщо навантаження приєднати паралельно  





 Рисунок 4 – Схема джерела пульсуючої напруги з великим вихідним опором[1] 
 
Проте через значний вихідний опір, сумірний із внутрішнім опором 
запертого діода, ця схема з високоомним навантаженням застосовується 
доволі обмежено.  
Як відомо, заземлення будь-якої точки ізольованої системи 
електроживлення не змінює напругу і силу струму навантаження. Однак при 
цьому не слід забувати, що від місця заземлення системи залежать 
потенціали інших її вузлів. (Дайте відповідь на запитання. Чому позитивні 
властивості системи з ізольованою нейтраллю не поширюються на лінії 
класів напруги, що перевищують 35 кВ?). Якщо до схеми однопівперіодного 
випрямляча (див. рис.1) замість напівпровідникового діода ввімкнути 
випрямлювальну лампу – кенотрон, його катод опиниться під високим 
потенціалом. Проблема живлення розжарення кенотрона у цьому разі 
полягає у подачі під  високий потенціал Uн невеликої (6 – 8 В) різниці 
потенціалів, що виконують за допомогою спеціального знижувального 
трансформатора розжарення, головну ізоляцію якого розраховують на 
напругу Uн. [1] 
На рис.5а зображено електричну схему, що використовує розжарення 
кенотрона, і яке здійснюється в ній використовуючи низьковольтний 
знижувальний трансформатор, а на рис. 5б – осцилограми потенціалів точок 
1 і 2 схеми. 
      а) 
 
 
     б) 
Рисунок 5 – Схема вмикання кенотрона у нейтраль трансформатора (а)  




Рисунок 6 – Послідовне з’єднання двох схем пульсуючої напруги 
 
За узгодженого вмикання трансформаторів вихідна напруга у режимі 
холостого ходу пульсує від нуля до 4Uм. На рис.6 трансформатори Т1 і Т2 













1.3 Схеми двопівперіодного випрямляння 
Місткову схему (схему Гретца) двопівперіодного випрямляння та 
осцилограми потенціалів характерних її точок зображено на рис.7, а схему та 
осцилограми для двопівперіодної схеми з виведеною середньою точкою 
трансформатора – на рис.8. [1] 
      а 
      б 
Рисунок 7 – Місткова схема двопівперіодного випрямлення (а) та осцилограми 





  б 
Рисунок 8 – Схеми двопівперіодного випрямляча із заземленою середньою точкою 
вторинної обмотки трансформатора (а) та осцилограми потенціалів вузлових точок 
(б) [1] 
Обом схемам властиві такі переваги: подвоєна порівняно з частотою 
живильної мережі частота пульсації випрямленої напруги; відсутність 
підмагнічування сталі трансформатора постійним магнітним потоком; малий 
вихідний опір; по суті, однакова кількість діодів, оскільки у схемі , рис.7 
вони працюють під дією напруги, що змінюється від нуля до Uм, а зворотна 
напруга діодів у схемі рис.8, має перевищувати 2Uм. [1] 
 
 За рівності напруг Uм обмотка ВН трансформатора рис.8 містить 
подвоєну кількість витків порівняно з кількістю витків обмотки ВН 
трансформатора рис.7, але вона виконана проводом меншого перерізу. [1] 
Недолік схеми зображеної на (рис.7) може бути у тому, що вона може 
бути не скомпонована з трансформатором типу ИОМ. 
 
Така схема напруги, що зображена на (рис 9) – назівається Двотактною, 
і дає можливість отримувати симетричну напругу ±Uм  відносно точки 
заземлення.  
 
Рисунок 9 – Двотактна схема подвоєння напруги (а) та осцилограми потенціалів 
вузлових точок (б) [1] 
Підзаряд конденсаторів, увімкнених у схему, відбувається у різні 
півперіоди живильної мережі. Як випливає з осцилограми, показаної на рис. 
11.9б, у режимі холостого ходу зворотна напруга, прикладена до запертих 
діодів, дорівнює 2Uм. Конденсатори заряджаються до напруги Uм. 




Рисунок 10 – До визначеня внутрішнього падіння напруги у схемі, яка показана на рис.9 
[1] 
 
Якщо заземлення із точки 0 схеми перенести в точку 2, головна ізоляція 
точки 3 (краю обмотки трансформатора) опиниться під дією напруги, 
пульсуючої від нуля до 2Uм, що неприпустимо. [1] 
Якщо до попередньо зарядженого до напруги Uм конденсатора 
підімкнути паралельно незаряджений конденсатор такої самої ємності, 
обидва вони будуть під напругою 0,5Uм. Якщо після цього розірвати зв’язок  
між конденсаторами, знов зарядити один з них до напруги Uм і з’єднати 
паралельно і зустрічно, то результуюча напруга 
     U = (C1Uм + 0,5C2Uм) / (С1 + С2).   
 (1) 
За рівності ємностей вона становить 0,75Uм. Повторюючи подібні 
операції, удасться зарядити раніше незаряджений конденсатор до напруги 
Uм.  
Подібні явища спостерігаються у схемі подвоєння напруги Грейнахера – 
Латура (рис.11), яка дає можливість під час паралельного і зустрічного 
з’єднань конденсаторів додатково підзаряджати кожний з них від 
живильного трансформатора до напруги 0,5UМ. 
 
Рисунок 11 – Схема подвоєння напруги Грейнахера-Латура   [1] 
 
Припустимо, що зарядження конденсаторів схеми почалося у момент t1, 






 Рисунок 12 – Осцилограми потенціалів вузлових точок під час вмикання схеми (рис.11) 
[1] 
 
Відпирається діод V1, і до моменту t2  конденсатори рівної ємності С1=С2 
=С зарядяться до напруги 0,5Uм. У момент t2, що відповідає амплітудному 
значенню потенціалу у точці 1, діод V1 запирається, оскільки за наступного 
зниження потенціалів у точках 1 і 3 потенціал анода діода V1 стає меншим за 
потенціал катода. Конденсатор С2, зберігаючи надобутий заряд, залишається 
під напругою + 0,5Uм. Потенціал точки 3 знижується за збереження різниці 
потенціалів на обкладках конденсатора С1: U3 – U1 = 0,5UМ. У момент t3 
потенціал точки 3 стає нулевим, відпирається діод V2 і починається 
перезаряджання конденсатора С1 до моменту t4, коли напруга на 
конденсаторі С1, що дорівнює (U3 – U1), стає рівною UМ. В інтервалі t1 – t5 
обидва діоди заперті. Зростають потенціали точок 1 і 3 за збереження різниці 
потенціалів: U3 – U1 = UМ . У момент t5 відпирається діод V1 і залишається 
відпертим до моменту t6, поки потенціал його анода вищий за потенціал 
катода. У момент t6 конденсатор С1 підзарядить конденсатор С2 згідно з (1) 
до напруги 3/4 UМ, а трансформатор додатково підвищить потенціали точок 1 
і 3 ще на 0,5UМ. Запирається діод V1, і конденсатор С2 до моменту t1 
залишається зарядженим до напруги 0,75UМ + 0,5UМ = 1,25UМ. 
Аналогічно неважко довести, що в момент t8 потенціал точки 2 досягне 
значення 13/8UМ, у момент t9 – значення 29/16UМ. Так, під час переходу від 
одного періоду до іншого напруга конденсатора С2 наближається до значення 
2UМ , а час відпертого стану діодів у режимі холостого ходу роботи схеми 
прямує до нуля. При цьому потенціал точки 3 пульсує від нуля до 2UМ, 
конденсатор С1 заряджається до напруги UМ, а конденсатор С2 – до напруги 
2UМ. Зворотна напруга діодів має перевищувати 2UМ. Для зміни полярності 
вихідної напруги слід перемкнути діоди. 
Під час роботи на активне навантаження напруга Uср на виході схеми 
нижча за напругу холостого ходу U2 на значення внутрішнього падіння 
напруги  Um (рис.13), і пульсує з амплітудою Um. 
Середня напруга 
 Uср = 2UМ – ( Umin +  U ).        (2)  
У час t1 через відпертий діод V1, трансформатор і кондeнсатор С1 
передається заряд Q1, частина якого Q2 поступає до конденсатора С2 , у 
результаті чого потенціал точки 2 зростає на 2 U , а друга частина заряду 
Q передається навантаженню. У час t2 обидва діоди заперті, конденсатор C2 
віддає навантаженню раніше набутий заряд Q2, і напруга U2 знижується на 2
 U. 
 
Рисунок 13 – Осцилограма вихідної напруги у схемі, рис.11 [1] 
 
Таким чином протягом оного періоду коливань в мережі живлення T=1/f  по 
опору наваньтаження буде прямувати струм Iср=Q1f, A, і збільшиться вдвічі 
амплітуда пульсації напруги на виході схеми: 
2 U=Q2 / C2. 
 Під час переходу від одного періоду до іншого у конденсаторах схеми 
не відбувається монотонного накопичення або зниження заряду. Отже, 
переданий конденсатором С1 у час t1  заряд Q1 повертається до нього від 
мережі (трансформатора) під час відпертого стану діода V2. Проте коли 
конденсатор C1 віддає  заряд Q1, напруга на ньому знижується до  Umin = 
Q1/C1 = Iср/f C1  
Згідно з рис.13 
 U = (Iср/ f C1) + (Q2/2 С2). 
Середнє значення внутрішнього падіння напруги  U за умови нехтування 
зарядом  Q і рівності ємностей C1 = C2 = C становитеме: 
 U = 1,5Iср/f C,     
 (3) 
а амплітуда пульсації вихідної напруги 
      U = Iср/ 2f C.   
Перевагою схеми, яку показано на рис.11, полягає у можливості 
одночасного заземлення однієї точки обмотки ВН трансформатора та однієї 
точки випробовуваного об’єкта. [1] 
Недоліки схеми – більший вихідний опір, ніж у схемі рис.9, потреба 
вибору конденсатора C2 на напругу 2Um, пульсацiя вихідної напруги не з 










Вступ. Різноманіття застосувань високих напруг для сталих режимів 
технологічних установок (електрофільтри вугільних електростанцій, 
пристрої електрозабарвлення і напилення покриттів, електросепаратори) 
обумовлює необхідність вдосконалення їх джерел електроживлення до рівня 
100 ... 200 кВ. У зв'язку з цим останнім часом виникає інтерес [2, 3] до різних 
варіантів удосконалення класичного генератора постійної напруги Кокрофта-
Уолтона [3] з кількістю каскадів три і більше. У той же час, з огляду на 
досягнення високої якості високовольтних діодів [5] для отримання 
зазначеного вище рівня напруги більш ефективно використовувати генератор 
Кокрофта-Уолтона за все лише з подвоєнням випрямленої напруги, а для 
зниження рівня пульсацій вихідної напруги - доповнювати його 
"вбудованим" R, C - фільтром [6]. 
Слід зазначити, що до теперішнього часу сувора математична модель 
генератора Кокрофта-Уолтона не створена. Наявні публікації по ній дають 
різні результати щодо величини пульсацій напруги, відсутні аналітичні 
вирази для форми пульсацій та ін. 
У зв'язку з цим є новою розробка авторського колективу [7-9] по 
створенню елементів теорії напружень і струмів генератора Кокрофта-
Уолтона з подвоєнням напруги, спільно з доповнюючим його R, C - фільтром 
і, крім того, з можливістю введення в його навантаження нелінійних 
елементів типу стабілітронів. 
Предмет дослідження - спеціалізований високовольтний однофазний 
випрямляч з подвоєнням напруги по узагальненій схемі, показаної на рис. 1. 
  Рис. 14 Функціональна схема випрямляча з подвоєнням напруги [6] 
 
На рис. 1: VT - високовольтний трансформатор, що підвищує; VD1, VD2 - 
високовольтні діоди; C1, C2, C3 - конденсатори; Rf, RLV, r - резистори. Гілка 
n стабилитронов ZD1, ... ZDn, резистора r і вольтметра V утворює 
"вбудовану" високоточну вимірювальну групу напруги навантаження ULV. 
При цьому джерело напруги за схемою рис. 1 набуває інтерес як для 
технологічних застосувань, так і для вимірювальних установок [10, 11]. Його 
особливістю є те, що зміною параметрів елементів можна в широкому 
діапазоні регулювати амплітуду і форму пульсацій вихідної напруги ULV. У 
сучасних публікаціях розглядаються питання синтезу ланцюгів з ємнісними 
накопичувачами енергії, в тому числі, з використанням нелінійних 
електричних навантажень [12-14]. Однак особливості джерела високої 
напруги за схемою рис. 1 в відомих публікаціях інших авторів не 
досліджувалися. Розрахункові співвідношення для напружень і струмів 
схеми рис. 1 були вперше отримані в роботах [7-9]. 
Вихідні передумови дослідження ґрунтуються на ряді умов: 
- типова вольт-амперна характеристика стабілітрона має вигляд, 
представлений на рис. 2, де u0, I0 позначають обрану точку його робочого 
режиму; 
- диференційний опір стабілітрона rd = duZD / diZD в його робочої області 
багато менше повного опору u0 / I0 (цифрою 1 позначена линеаризировать 
вольт-амперна характеристика стабілітрона); 
- ємнісний струм стабілітрона багато менше його наскрізного струму I0 (CZD 
- міжелектродному ємність стабилитрона); 
- виконання стабилитронов в металевому корпусі (рис. 3) повністю екранує 
його внутрішній активний елемент від впливу зовнішніх електричних полів 
[6]. 
 
Рис. 15 Вольт-амперна характеристика стабілітрона Д818Д (Рис. 2) 
 
Рис. 16 Фотографія стабилитрона Д818Д (Рис. 3) 
 
При виконанні цих умов послідовне з'єднання однотипних 
стабілітронів в сталому режимі характеризується протіканням по їх ланцюга 
одного і того ж струму I0 з робочою точкою напруги 
U0 = u01 + u02 + ... + u0i + ... + u0n, 
а також сумарним диференціальним опором 
Rd = rd1 + rd2 + ... + rdi + ... + rdn, 
що відповідає висновку [5] про допустимість послідовного з'єднання будь-
якого числа стабилитронов. Типове "високовольтне" виконання ізоляційної 
конструкції послідовного ланцюга однотипних стабілітронів позбавляє від 




Висновок вихiдних виразів. Тоді для миттєвого напруги навантаження uLV 
(t) можна записати: 
  rRItirIUtu dLV  000 )()( ,          (1) 











 .                  (2) 
Співвідношення (1) і (2) дійсні в межах стабілізованого ділянки вольт-
амперної характеристики стабілітронів (рис. 2) і, отже, можуть бути 
застосовані до рівня пульсацій струму ~ 50% (при виборі I0 в середній 
частині цієї ділянки). Особливістю співвідношень (1) і (2) є також те, що 
вони можуть передбачати (при відповідному виборі параметрів U0, Rd) будь-
які варіанти послідовного з'єднання стабілітронів і резистора r, аж до 
граничних: "тільки стабілітрон" навантаження або "тільки резистивной" 
навантаження . 
Уявімо 
1 )()( 00 turIUtuLV  , 






де: T - період напруги, - кутова частота, f - частота напруги, T = 1 / f - період. 
Уявімо dttduCi LV /)(33   (облік втрат в конденсаторах схеми рис. 1 незначно 
уточнює одержувані результати [7]) i LVLVLV Rtui /)( . 





















ffLVC Ritutu  )()(2 . 
У свою чергу, dttduCi C /)(222   i повний струм на вході правій частині схеми 
































































 .                      (3) 
Оскільки процес відбувається циклічно, уявімо, що в момент часу t1 діод 
VD1 "відкривається", і відбувається протікання струму i1 = iIN (опором діода 
VD1 у відкритому стані нехтуємо). У момент часу t2> t1 діод 
VD1"Закривається" (опір діода в закритому стані приймаємо нескінченно 
великим). У проміжку часу t2 ≤ t ≤ T + t1 струм iIN = 0. Виходячи з цього для 





































































Дослідження коренів p1, p2 характеристичного рівняння p2 + a1p + a2 = 0 





21)(  ,          (5) 
де: - усталене напруга. 
Для промислових частот електроживлення схеми на рис. 1 можна не 
враховувати індуктивність її елементів. Тому, в режимі відкритого вентиля 
VD1 (в проміжку часу t1 ≤ t ≤ t2) маємо [7]: 













Після диференціювання цього виразу отримуємо: 




















cos)( 2111  .           (6) 
Використовуючи вираз і виробляючи його диференціювання, а також 






















































































Дискримінант характеристичного рівняння в цьому випадку також більше 




43)sin()(  , (8) 
де: - усталене напруга, p3, p4 - коріння характеристичного рівняння p2 + b1p 
+ b2 = 0. Значення A3 і визначаються наступними виразами: 















































де: su - постійна складова напруги пульсації. 
 Використовуючи незмінність uC2 і uC3 в моменти часу t1, t2, а також 
визначення t1 з умови     121sin1 tutU Cm  , а моментів часу t2 з умови i1 (t2) = 










dttudttu , отримаємо систему з семи алгебраїчних 
рівнянь (9) - (15) з родину невідомими: A1, A2, A3, A4, A5, t1, t2. 
    tptp eApeAptA 43 54433 cos  
2211 ApAp  ;                                (9) 
   54433 cos ApApA  
   tTptTp
eApeAp
  21 2211 ;              (10) 
     tTptTp eAeAAAA   21 21543 sin ;  (11) 
  21543 43sin AAeAeAtA
tptp  

;   (12) 




























































.                         (15) 
В (14) F1 визначається виразом: 













rIURIF 10001  


















s 1sin 543  
  544333 cos ApApARC f  . 
У свою чергу, в (15) F2 визначається виразом: 
    tpf eAptARCF 34233232 sin  






















tptp eApeAp   43 5443 . 
Також відзначимо, що 12 ttt  , а зв'язок A3 з Um визначена вище. 
Рівняння (9) - (13) є лінійними по відношенню до A1, ... Aj, ... A5, в зв'язку з 
чим система рівнянь (9) - (15) може бути приведена до трьох рівнянь з трьома 
невідомими t1, t2, Aj. Наш досвід проведення розрахунків за (9) - (15) 
підтверджує можливість отримання в кожному конкретному випадку 
однозначної відповіді системи в безлічі дійсних чисел. 
 Розвиток теорії. Отримані вище вихідні вирази (1) - (15) наведені з 
публікацій авторського колективу [7-9] і необхідні для подальшого викладу 
матеріалів даної статті. 
Перевага отриманого аналітичного рішення даної задачі передбачає його 
логічне завершення у висновку виразів для потужності елементів схеми 
рис.1з урахуванням пульсацій напруги і струмів в них (без допущення 
обмеження їх малості). 
 Втрати потужності в навантаженні RLV можуть бути знайдені в такий 
спосіб: 




















,    (16) 
де: )()( 100 turIUtuLV   для проміжку часу t2 ≤ t ≤ T + t1, і )()( 200 turIUtuLV   
для проміжку часу t1 ≤ t ≤ t2. 
Тоді перетворимо (16) до наступного вигляду: 
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dttuVdttuV ,         (17) 
Де rIUV 000  . 
Перепишемо формулу (17), інтегруючи кожен компонент і уявляючи 
s0
)1(
0 uVV  , отримаємо такі вирази, які дозволяють розраховувати втрати 
потужності PLV з урахуванням пульсацій напруги і струму в навантаженні 
RLV: 
 
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  ttTppttTp e
pp
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e . (18) 
 
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Вираз для потужності втрат електроенергії в групі елементів ZD1 ... ZDn, r з 
урахуванням попереднього розгляду буде мати вигляд: 



























































tuVf .        (20) 
Далі перетворимо вираз (20) до форми: 




















P iii  






































































.  (21) 
Після інтегрування кожного компонента можна отримати наступні вирази, 
які дозволяють розраховувати втрати потужності в групі елементів ZD1 ... 
ZDn, r: 
 
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e ,  (22) 
 


























































































































































































































,                (23) 
де: , . 
 Потужність втрат електроенергії в активному опорі фільтра Rf може 
бути визначена за формулою: 














fff dtRifdtRifP ,      (24) 
























 rRVII d  00
)1(






































Тоді перетворимо вираз (24) до вигляду: 
 









































































































де:   LVRrIUII 000
)2(
0  . 
Після інтегрування кожного компонента можемо отримати такі вирази, які 
дозволяють розраховувати втрати потужності в активному опорі фільтра 
установки: 
 






























































   12121   ttTppe ,                    (25) 
 




































































































































































































































































































































































Апробація отриманих теоретичних результатів була проведена з 
використанням розрахунків параметрів установки еталона ДЕТУ 08-04-99, 











який використовується в державній повірочної схемою для засобів 
вимірювань електричної напруги постійного струму в діапазоні 1 ... 180 кВ 
[14]. 
Показаної на рис. 1 схемою живлення високої напруги постійного струму 
були присвоєні параметри, які відповідають установці ДЕТУ 08-04-99 в 
режимах номінальних напруг V0 від 1 до 180 кВ: C1 - зарядний конденсатор 
(0,1 мкФ); C2, C3 - фільтрові конденсатори (0,072 мкФ); Rf - опір фільтра 
(1,78 МОм); ZD1, ... ZDi, ... ZDn - стабілітрони типу Д818Д; RLV - опір 
омічного подільника напруги. 
Для стабілітронів Д818Д зроблений вибір стабілізованого струму установки 
I0 = 5 мА для 27 значень номінальних напруг на навантаженні V0, згідно 
табл. 1. Дільник напруги має чотири значення вхідних номінальних напруг 
V0: 180 кВ; 90 кВ; 60 кВ; 30 кВ, для яких струм подільника напруги дорівнює 
ILV = 2,5 мА. Для інших 23 вхідних напруг подільника напруги V0 його 
струм зменшується пропорційно вхідному напрузі. 
Були проведені розрахунки за рішенням системи рівнянь (9) - (15) для 
параметрів r = 10 кОм для режимів V0 = 1 ... 10 кВ і r = 60 кОм для режимів 
V0 = 20 ... 180 кВ. Значення rd визначалося згідно [4] рівним 22 Ом для 
кожного стабилитрона, а Rd = nrd, де n - кількість стабілітронів, відповідне 
кожному режиму V0. Це кількість визначено виходячи із середнього 
значення напруги стабілізації Д818Д u0 = 9 В. 
За результатами розрахунків визначалися максимальні позитивні значення 
пульсації і мінімальні негативні значення пульсації, а також коефіцієнт 
амплітуди пульсацій: 
 ,%. (27) 
Отримані результати розрахунків наведені в табл. 1. 
У табл 1. також наведено значення сумарного середнього струму 
навантаження I0 + ILV (мА) для кожного режиму установки ДЕТУ 08-04-99. 
 
 
 Таблиця 1 
Результати розрахунків для 27 
 режимів харчування установки ДЕТУ 08-04-99 
 
V0, кВ Um, кВ Δ1, В Δ2, В Δp, % I0+ILV, мА 
1 5,97 3,54 –4,08 0,381 5,083 
2 6,61 3,81 –4,88 0,217 5,167 
3 7,25 4,45 –5,69 0,169 5,250 
4 7,89 5,04 –6,49 0,144 5,333 
5 8,52 5,57 –7,27 0,128 5,417 
6 9,16 6,04 –8,04 0,117 5,500 
7 9,80 6,44 –8,81 0,109 5,583 
8 10,44 6,78 –9,54 0,102 5,667 
9 11,08 7,07 –10,26 0,096 5,750 
10 11,72 7,31 –10,97 0,091 5,833 
20 18,27 11,41 –20,65 0,080 6,667 
30 24,66 13,09 –24,15 0,062 7,500 
40 29,27 11,71 –22,07 0,042 6,667 
50 35,22 12,46 –23,82 0,036 7,083 
60 41,17 13,18 –25,51 0,032 7,500 
70 46,09 12,18 –23,86 0,025 6,944 
80 51,90 12,63 –24,97 0,023 7,222 
90 57,71 13,09 –26,05 0,021 7,500 
100 62,04 11,11 –22,32 0,017 6,389 
110 67,70 11,39 –22,88 0,016 6,528 
120 73,36 11,67 –23,43 0,015 6,667 
130 79,02 11,95 –23,97 0,014 6,806 
140 84,68 12,22 –24,51 0,013 6,944 
150 90,34 12,49 –25,03 0,012 7,083 
160 96,00 12,76 –25,55 0,012 7,222 
170 101,66 13,02 –26,07 0,012 7,361 
180 107,32 13,29 –26,59 0,011 7,500 
 
 З даних табл. 1 випливає, що зі збільшенням напруги навантаження V0 
коефіцієнт амплітуди пульсацій Δp відповідно зменшується. У режимі V0 = 1 
кВ коефіцієнт амплітуди пульсацій Δp = 0,381%, а в режимі V0 = 180 кВ 
коефіцієнт амплітуди пульсацій становить Δp = 0,011%. Певні вище значення 
пульсацій в різних режимах роботи установки відрізняються в 35 разів. 
 Використовуючи отримані вище значення PLV, Pi, Pf визначимо 
















 , %.  (28) 
 У табл. 2 наведені розрахункові значення EFF (28) для установки ДЕТУ 
08-04-99 при режимах V0 від 1 до 30 кВ. Для режиму V0 = 180 кВ значення 
EFF установки становить 93,10%. 
 Отримані розрахункові результати по установці ДЕТУ 08-04-99, наведені 











 Таблиця 2 
Значення енергетичного коефіцієнта корисної дії установки ДЕТУ 08-04-99 зі 
значеннями V0 від 1 кВ до 30 кВ 
 
V0, кВ PLV, Вт Pi, Вт Pf, Вт EFF, % 
1,0 0,09 5,25 46,15 10,38 
2,0 0,35 10,25 47,68 18,19 
3,0 0,78 15,25 49,20 24,57 
4,0 1,37 20,25 50,77 29,86 
5,0 2,13 25,25 52,37 34,33 
6,0 3,05 30,25 53,99 38,15 
7,0 4,14 35,25 55,63 41,45 
8,0 5,40 40,25 57,30 44,34 
9,0 6,83 45,25 59,00 46,88 
10,0 8,42 50,25 60,72 49,14 
20,0 34,34 101,50 79,85 62,98 
30,0 76,51 151,50 100,97 69,31 
 
Обговорення результатів. При визначенні коефіцієнта корисної дії (EFF) 
установки високої напруги вважаємо корисною потужність Рout = РLV + Рi, в 
той час як потужність РF представляє додаткові втрати в опорі фільтра. 
Разом з тим, збільшення опору фільтра Rf є засобом зменшення амплітуди 
пульсацій напруги в навантаженні установки при збільшенні напруги Um на 
вході схеми [6]. 
 Особливістю побудови математичної моделі режимів типової установки 
високої напруги (рис. 1) є те, що воно визначає необхідні параметри 
установки в залежності від зворотного - заданого середнього значення 
падіння напруги на групі стабилитронов U0 при заданому середньому 
значенні струму I0 в ній. Пропоноване рішення встановлює числове значення 
моменту часу t1 - початку заряджання конденсатора C2 установки і моментів 
часу t2 - «відключення» правій частині установки від ємності C1, а також 
визначає параметри A1, A2, A3, A4, A5, p1, p2, p3, p4 , ψ, Δus, Um в 
залежності від значень U0, I0, C1, C2, C3, RLV, T, r, Rd, Rf аналітичним 
методом, і є новим. 
 Застосування стабилитронов в вимірювальної групі установки високої 
напруги постійного струму дозволяє істотно знизити (до 3 і більше разів) 
амплітуду пульсацій і підвищити якість напруги на навантаженні [9]. 
 Також слід зазначити, що на даний момент для моделювання схем 
множення напруги, а також процесів в ізоляції електрообладнання широко 
застосовуються професійні та демонстраційні версії різних програм 
схемотехнічного моделювання. Для моделювання, наприклад, явища 
часткових розрядів в ізоляції обладнання високої напруги досить 
демонстраційних версій програм [16, 17]. Однак, кількість стабілітронів в 
діючій установці ДЕТУ 08-04-99 становить десятки тисяч штук. У зв'язку з 
цим, з одного боку, повне моделювання такої схеми вимагає дорогих 
професійних програм схемотехнічного моделювання. З іншого боку, як 
показано в статті, відсутня необхідність в детальному схемотехническом 




АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЄМНОСТІ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ВИПРЯМЛЯЧА 
ВИСОКОЇ НАПРУГИ З ЛІНІЙНИМ ТА НЕЛІНІЙНИМ  
НАВАНТАЖЕННЯМ 














    
 
      

























 rd 22 Rf 1.7810
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W 2 f 314.159265359








































































































































A1 0 A2 0 A3 0 A4 0 A5 0
Given
W A3 cos W t ( ) p3 A4 e
p3 t
 p4 A5 e
p4 t
 p1 A1 p2 A2 9( )
10( )
W A3 cos ( ) p3 A4 p4 A5 p1 A1 e
p1 T t( )
 p2 A2 e
p2 T t( )

11( )
A3 sin ( ) A4 A5 A1 e
p1 T t( )
 A2 e
p2 T t( )

12( )







































































































































t1 t2 t1 0.000353743


































Рисунок 18 – графік пульсацій в випрямлячі при дослідженні точки 2 
Проведемо аналіз третьої точки при С=0,048 
 





















Рисунок 19 – графік пульсацій в випрямлячі при дослідженні точки 3 














































Рисунок 21 – графік пульсацій в випрямлячі при дослідженні точки 5 
 












Проведемо аналіз пятої точки при С=0,012 
 







 5 2.263 A1 762.37486334646696325 t15 2.704 10
3











Рисунок 22 – графік пульсацій в випрямлячі при дослідженні точки 6 
 
Таблиця 3 – загальні результати 
 



























































































































C=0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
Перерозподіл  дельта t1 
 
Рисунок 23 – Графік перерозподілу дельта t1 
 
 
  перерозподіл  A1, A2, A3, A4,  A5 
 
Рисунок 24 – Графік перерозподілу  A1, A2, A3, A4,  A5 
 
Рисунок 25 – Графік перерозподілу  пульсації 
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где:  rRVII d  00
)1(
0 ,  rRV d 1
)2(
0 . 



















































































































































































где:   LVRrIUII 000
)2(
0  . 
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 Розділ 4 
СТАРТАП – ПРОЕКТ. ВПРОВАДЖЕНЯ АНАЛІЗУ ЗАЛЕЖНОСТІ 
ВПЛИВУ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЄМНОСТІ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВИСОКОВОЛЬТНОГО ОДНОФАЗНОГО 
ВИПРЯМЛЯЧА З ПОДВОЄННЯМ НАПРУГИ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ЙОГО УДОСКОНАЛЕНОЇ МОДЕЛІ 
Вступ 
В даному розділі магістерської дисертації розглядається ідея 
розроблення стартап-проекту по запропонованому аналізу впливу 
навантажувальної ємності на характеристики спеціалізованого 
високовольтного однофазного випрямляча з подвоєнням напруги, який 
дозволить знизити собівартість, в порівнянні з існуючими конкурентними 
рішеннями. Розділ 
розділено на такі основні етапи: 
1. Опис ідеї технології; 
2. Технологічний аудит ідеї проекту. 
3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 
 
4.1 Опис ідеї технології 
Різносторонність джерел високої напруги, що засновані на основі 
спеціалізованого випрямляча та різноманіття використання високих напруг 
для сталих режимів технологічних установок (електрофільтри вугільних 
електростанцій, пристрої електрофарбування і напилення покриттів, 
електросепаратори). Потужні джерела, це зазвичай ланцюги, що як правило, 
що складаються з діодів і конденсаторів. Завдяки досягненню високої якості 
в виробництві високовольтних діодів для отримання необхідного рівня 
напруги найвища ефективность досягається за використання генератора 
Кокрофта-Уолтона з збільшенням вдвоє випрямленої напруги, а для 
зниження пульсації напруги - доповнювати його R, C –фільтром. 
На зараз досконала математична модель високовольтного генератора 
Кокрофта-Уолтона не створена. Сучасны публікації по данній моделі дають 
не точні результати по величинам пульсацій напруги, являються неточними 
або відсутні аналітичні вирази для пульсацій.  
Багато характеристик, які мають бути враховані при побудові моделі 
роботи схеми обчислені приблизно, з «запасами», та не мають достатньо 
чітко обгрунтованої наукової теоретичної бази, що дозволяє вибрати 
елементи, що є одночасно найбільш ефективними та найбільш вигідними в 
економічному плані. Це змушувало моделювати класичні варіанти схем 
спеціалізованих високовольтних випрямлячів використовуючи більш дорогі 
елементи з надлишково високими характеристиками без значного 
підвищення ефективності роботи схеми та надійності високовольтного 
однофазного випрямляча в цілому.  
Зважаючи на це виникає необхідність запропонованого аналізу впливу 
навантажувальної ємності на характеристики спеціалізованого 
високовольтного однофазного випрямляча з подвоєнням напруги, який 
дозволить знизити собівартість, в порівнянні з існуючими конкурентними 
рішеннями. Цьому сприяє розвиток схемотехнічного та математичного 
моделювання. [18] 
Для цілісного уявлення про зміст ідеї та можливі базові потенційні 









Таблиця 4.1 -  Опис ідеї стартап-проекту [18] 
Зміст ідеї Напрямки 
застосування 













(для високої напруги) 
Збільшення ефективності роботи 
схеми 
2. Електрофарбування Зменшення собівартості  
3. Нанесення 
порошкових покрить 
Підвищення ефективності та 
якості продукції 
4. Випробувальні та 
вимірювальні установки 
Зменшення вартості установок та 
випробувань 
 
Після аналізу всіх цих аспектів можна впевнено сказати про 
доцільність і ефективність вводу цієї ідеї як обєкта для стартапу. [18] 
Для успішного комерційного впровадження ідеї необхідно визначити 
потенційні сильні, слабкі та нейтральні сторони проекту. Проведений аналіз 
потенційних техніко-економічних переваг варіантів, показаний на табл. 4.2, 
що передбачає визначення переліку техніко-економічних властивостей та 
характеристик ідеї, проведений порівняльний аналіз показників: для власної 
ідеї визначені показники, що мають а) гірші значення (W, слабкі); б) аналогічні 





Таблиця 4.2 - Визначення сильних, слабких та нейтральних 
характеристик ідеї використання удосконаленої моделі спеціалізованого 
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в схемі, але в межах 
дозволених ГОСТ 
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схеми за рахунок 
зменшення напруги 
заряджання 
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мережі 
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За приведеним переліком слабких, сильних та нейтральних характеристик 
та властивостей ідеї потенційного товару можна стверджувати про 
конкурентоспроможність удосконаленої моделі спеціалізованого 
високовольтного однофазного випрямляча з подвоєнням напруги. [18] 
4.3. Технологічний аудит ідеї проекту 
 В межах даного підрозділу проведений аудит технології, за 
допомогою якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення товару). 
[18] 
Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз 
таких 
складових (таблиця 11): 
- за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту? 
- чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити? 
- чи доступні такі технології авторам проекту? 
Таблиця 4.3 - Технологічна здійсненність ідеї зменшення собівартісті, 
оптимізація роботи схеми спеціалізованого високовольтного однофазного 
випрямляча з подвоєнням напруги. [18] 

































Обрані технології реалізації ідеї проекту: схема високовольтного випрямляча 
Висновок: аби впровадити запропоновані ідеї потрібно мати доступ до 
будь-якої програми інженерно математичного програмного забезпечення. В 
даному випадку використовується програма MathCAD оскільки вона повністю 
задовольняє всі вимоги. 
4.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 
Розрахунок економічної ефективності застосування нової моделі 
спеціалізованого високовольтного однофазного випрямляча з подвоєнням 
напруги необхідно виконати з урахуванням перспективної ціни, яка буде 
менше. Це підтверджує досвід виробничого об'єднання з розробки та 
виготовлення перетворювальних пристроїв. [18] 
Таблиця 4.4 - Попередня характеристика потенційного ринку стартап-
проекту впровадженя та використання удосконаленої моделі спеціалізованого 
високовольтного однофазного випрямляча [18] 
№ 
п/п 
Показники стану ринку (найменування) Характеристика 
1 Кількість головних гравців, од 10 
2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од ~55000000 
3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 
4 Наявність обмежень для входу  Виробники приймуть 
модель як доцільну лише 
після порівняння 
5 Специфічні вимоги до стандартизації та 
сертифікації 
Немає 
6 Середня норма рентабельності в галузі (або по 
ринку), % 
Невідома 
Роблячи висновок з табличці 4.4 потрібно зазначити, що вихід на ринок 
не має перешкод та має порівняно прості вимоги до впровадження на 
підприємствах.  [18] 
Потенційними клієнтами є група підприємств які часто створюють 
сучасні типи спеціалізованих високовольтних випрямлячів, підприємства що 
активно використовують електролітичне гальванування, електростатичну 
фільтрацію газів від твердих частинок, та займаються метрологічними 
досліжденнями та використовують високовольтні вимірювальні установки.  
Таблиця 4.5 - Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 
впровадженя та використання удосконаленої моделі спеціалізованого 










Відмінності у поведінці 
різних потенційних 



























формують інші моделі 
які були створені 
раніше. 
Використовувати 




















ГОСТ, ISO, ДСТУ 
Використовувати 


















ГОСТ, ISO, ДСТУ а 
також явність 
економічних переваг 




 За визначеними факторами конкурентоспроможності проведений 
аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту 
Таблиця 4.6 - Фактори загроз [18] 
№ 
п/п 
Фактор Зміст загрози 
Можлива реакція 
компанії 
1 Насичення ринку 
продукцією, існує 
попит на заміну 
На ринку високовольтних 
випрямлячів на зараз відсутній 
підвищений інтерес до новинок. 
Ринок споживача а не продавця 




















Таблиця 4.7 - Фактори можливостей [18] 
№ 
п/п 








За специфікою побудови старих 
моделей нові швидко зацікавлять 


















Зростання загальних витрат 
споживачів, зростання значцщості 
ціни закупівель 
Позиціонуанн

































































 Оптимізована схема є доволі універсальною та має не багато 
конкуренції, завдяки покращенню його економічних показників при 
збереженні та покращенні ектротехнічних характеристик схеми - що робить  
його привабливим для клієнтів. Тому схема буде привабливою для 
підприємств та науково дослідних центрів, що займаються створенням 
спеціалізованих високовольтних випрямлячів  та метрологічними 
досліжденнями, використовують високовольтні вимірювальні установки..  
 
Таблиця 4.9 - Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін впровадженя та 
використання удосконаленої моделі спеціалізованого високовольтного 
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Використання матерiалiв, з  
iншoї науковій лiтературi 
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Необхiдний для детального 
аналiзу схеми час 








 Роблячи висновок з таблиці 4.9 можна зробити висновки: стартап-
проект має такі основні переважаючі фактори конкурентоспроможності, як 
врахування основних електричних характеристик високовольтних 
випрямлячів, зменшення собівартісті, використання матеріалів що 
підвищують загальну надійність схеми в сумі, які дають рейтинг товарів-
конкурентів “-6”.  [18] 
 На основі порівняльного аналізу сильних і слабких сторін впровадженя 
та використання удосконаленої моделі спеціалізованого високовольтного 
однофазного випрямляча та факторів загроз і можливостей проведено SWOT-
аналіз стартап-проекту, який наведено у таблиці 4.10. 
Таблиця 4.10 - SWOT- аналіз стартап-проекту [18] 
Сильні сторони: 
 




Слабкі сторони:  
Необхiдний для детального аналiзу 
схеми час 
Зменшення собівартісті Використання матерiалiв, з  iншoї 
науковій лiтературi 
Використання матеріалів що 
підвищують загальну надійність 
схеми 
 
Можливості: на основі аналізу 
впливу навантажувальної ємності на 
характеристики та використання 
удосконаленої моделі 
високовольтного випрямляча 
можливо створювати та 
удосконалювати існуючі моделі 
високовольтного випрямляча та 
модернізувати старі. 
Загрози: Необхідність модернізації 
існуючих та створення нових 
високовольтних випрямлячів 
повинна бути обгрунтована глибоким 
аналізом, що потребує наукової бази 
– що може відлякати підприємства та 
організації з занадто малими 
обсягами 
 Найкращий період для введення в аиробниство та впровадженя 
удосконаленої моделі спеціалізованого високовольтного однофазного 




4.4. Розроблення ринкової стратегії 




























фільтрації газів від 































Які цільові групи обрано: обидві 
Основною ідеєю кампанії є зменшення собівартості модернізованох моделі 
схеми, кампанія зосереджена на двох сегментах розвитку, використовується 
стратегія лідерства по витратам 













































Вибір асоціацій, які мають 
сформувати комплексну 





















 Розвиток полягає у створенні схеми яка відрiзняється від аналогів, 
якщо такі існують, та удосконалення його на всіх платформах, що можуть 
використовувати даний продукт. 
4.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту  
         Таблиця 4.14 - Визначення ключових переваг концепції потенційного 
товару [18] 
№ п/п Потреба 
Вигода, яку 
пропонує товар 
Ключові переваги перед 
конкурентами (існуючі або такі, 
що потрібно створити 










4.6 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 
На основі попередніх данних, аналізу схеми, отриманих в результаті 
розробки стартап проекту зснованого на аналізі спеціалізованого 
високовольтного випрямляча сформуємо маркетингову концепцію товару. 




         Таблиця 4.15 - Визначення ключових переваг концепції 







Ключові переваги перед 
конкурентами (існуючі або такі, 












Глибокий аналіз схеми на основі 
розвинутої теорії, що дає змогу 
точно визначати необхідні 
характеристики для конкретних 











Чітка відповідність стандартам та 
нормам, відсутнітсть погіршення 
характеристик, наявність 








Підвищення надійності  
 
 
Далі, в таблиці 4.16 на основі отриманих маркетингових переваг ми 
маємо змогу розробити трирівневу маркетингову модель продукту та його 
фізичні складові, та особливості 
Таблиця 4.16 - Опис трьох рівнів моделі товару [18] 





Схема стає значно дешевша в собівартості, та 









1. Економічні – 
понищено собівартість 







    (пульс.) 
ГОСТ 1516.2 
Дерев'яний ящик 
В залежності від цільового користувача - 





Підтвердження метрологічними випробуваннями 
Гарантія 
товар буде захищено ліцензійною голографічною етикетка 
 Товар буде захищено як винахід, інтелектуальнц власністть 
Наступним кроком ми  можемо визначитти цінові межі, якими 
необхідно керуватись при встановленні ціни на випрямляч а також аналіз 
рівня доходів цільової групи споживачів (таблиця 4.17). 

















 ~5000 4000 ~250000- 300000000 3500 - 3800 
Визначимо оптимальну систему збуту 







цільових  клієнтів 
Функції збуту, 
які має виконувати 





















4.7. Останньою складової маркетингової програми є розроблення 
концепції маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану 
основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 
4,19). [18] 
Таблиця 4.19 




















































За результатами аналізу, виконаного при розробці стартап проекту була 
обрана стратегія заняття конкурентної ніші. 
 
 
Висновки по розділу 
В даному розділі представлено стартап, що до зменшення собівартісті, 
оптимізації роботи схеми спеціалізованого високовольтного однофазного 
випрямляча з подвоєнням напруги та дозволяє зменшити собівартість 
установки високої напруги. Правильне просування цього проекту дає змогу 


























1. З урахуванням розвинутої теорії, що вперше дозволяє 
математично моделювати процеси у схемі спеціалізованого 
високовольтного однофазного випрямляча з подвоєнням 
напруги, розроблена методика дослідження впливу 
навантажувальної ємності на характеристики високовольтного 
випрямляча. 
2. Проведені розрахунки параметрів на основі вирішення системи 
лінійних та нелінійних рівнянь 7-го порядку, що описують 
режими роботи високовольтного випрямляча з подвоєнням 
напруги. 
3. В результаті проведених досліджень установлено, що 
навантажувальна ємність в схемі джерела є надлишковою, та її 
можна зменшити в 6 разів без суттєвого погіршення робочих 
характеристик випрямляча. 
4. При зменшенні навантажувальної ємності практично 
залишається незмінною  напруга джерела живлення випрямляча, 
а пульсація напруги в навантаженні випрямляча не виходить за 
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